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26. PRIKAZ SANACIJE VDORA VODE ZARADI NEPRAVILNO
VGRAIJENE ALI POSKODOVANE HIDROIZOLACIJE Z 1ZVEDBO
DODATNE AB PLOSCE - DIMENZIONIRANE NA VZGON

W Odstranjen omet
Stena iz betonske votle opeke

Poskodovana bitumenska hidroizolacija

. Nova AB plos€a min. 15 cm debeline!
Palice fi 12 Betonska plos¢a

Poskodovana bit. hidroizolacija
Komprimirano nasutje

Min. 15 cm!

HIDROSTOP KIT RIS

KEMA SWELL 05
KEMA MASTIC WA

V tem primeru mora biti vgrajena dvojna armaturna mreZa Q 385 - v spodnji
in zgornji coni!

TEHNICNI LISTI:
- HIDROSTOP KIT
- KEMA SWELL 05

- KEMA MASTIC WA
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